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前言

　　本书是根据教育部和建设部联合颁布的《中等职业学校建设行业技能型紧缺人才培养培训指导方
案》中相关教学内容与教学要求，并参照有关国家职业标准和行业岗位要求编写的建设行业技能型紧
缺人才培养培训系列教材之一。
　　随着经济的发展和社会进步，建筑弱电系统在建筑电气工程乃至在整个建筑工程中的地位越来越
高。
建筑弱电系统是电子技术、通信技术、网络技术、计算机技术、自动控制技术、传感技术等一系列先
进技术在建筑领域的应用集成。
建筑弱电工程的特点是系统多而专业面广，学科跨度大，技术复杂而且作业范围大，施工周期长，使
用设备和材料品种多。
建筑弱电系统的安装，实质上就是建筑弱电系统设计方案的实施和实现过程，涉及现场复核、计划编
制、深化设计、成本核算与控制、设备采购、施工组织、设备安装、系统调试、生产运行和竣工验收
等多个阶段。
　　本书作为教育部和建设部确定的中等职业学校建筑设备专业技能型紧缺人才培养的规划教材，主
要从职业教育的特点和中职学生的知识结构出发，以实用性、先进性和新颖性的职教理念，深入浅出
、图文并茂地进行了讲述。
根据技能型紧缺人才建筑设备专业的指导方案，本书将建筑弱电系统分成电话通信系统、计算机网络
系统、有线电视系统、消防报警及联动控制系统、安全防范与公共管理系统及扩声音响系统等6个子
系统，并通过8个学习单元对弱电系统的概念、各系统的设备组成、工程案例、施工方法和步骤、施
工要求和工艺、调试方法和要求以及验收规范等进行了详细的叙述，为项目化教学和理论实践一体化
教学提供了方便。
本教材参考学时为80学时，各学校教师可根据自己学校的实际情况合理安排授课学时。
　　本书作为建筑设备专业的规划教材，同时也适用于建筑电气、建筑工程、建筑装饰、建筑水电、
物业管理等多个专业学生的学习。
另外，本书也适合希望从事弱电工程施工的技术人员和管理人员阅读。
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内容概要

　　《建筑弱电系统安装》是根据教育部和建设部联合颁布的《中等职业学校建设行业技能型紧缺人
才培养培训指导方案》中相关教学内容与教学要求，并参照有关国家职业标准和行业岗位要求编写的
建设行业技能型紧缺人才培养培训系列教材之一。
《建筑弱电系统安装》将建筑弱电系统分为电话通信系统、计算机网络系统、有线电视系统、消防报
警及联动控制系统、安全防范与公共管理系统及扩声音响系统等6个子系统，并通过8个学习单元对弱
电系统的概念、各系统的设备组成、工程案例、施工方法和步骤、施工要求和工艺、调试方法和要求
以及验收规范等进行了详细的叙述，为项目化教学和理论实践一体化教学提供了方便。
《建筑弱电系统安装》参考学时为80学时，各学校教师可根据自己学校的实际情况合理安排授课学时
。
　　《建筑弱电系统安装》为建筑设备专业教材，同时也适用于建筑电气、建筑工程、建筑装饰、建
筑水电、物业管理等多个专业学生的学习。
此外，《建筑弱电系统安装》也适合从事弱电工程施工的技术人员和管理人员阅读。
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章节摘录

　　1．1．4消防报警及联动控制系统．　　消防报警及联动控制系统的主要功能是对火灾的发生进行
早期的探测和自动报警，并能根据火情的位置，及时对建筑内的消防设备、配电、照明、广播以及电
梯等装置进行联动控制，灭火、排烟、疏散人员，确保人员安全，最大限度地减少社会财富的损失。
消防报警系统的技术基础是微电子技术、检测技术、自动控制技术和计算机技术。
近年来正是因为这些先进技术在消防技术领域的深入、广泛的应用，大大推动了火灾探测与自动报警
技术、消防设备联动控制技术及消防通信技术的发展，增加了系统自检、报警复核、探测器灵敏度自
动调节及探测器维修预报等功能，使故障能及时确认及修复，减少误报。
　　按现行消防规范，消防报警及联动系统是一个独立系统，具有独立的消防报警和联动控制器、探
测器和模块等设备以及独立的布线系统，能够单独运行。
该系统可通过专门接口接人智能楼字管理系统。
　　消防报警及联动系统由火灾探测器、区域控制器、集中控制器、联动控制器、消防广播系统、消
防通信系统及现场执行元件（警铃、手动按钮等）组成。
它全天候运行，对火灾发生进行早期探测和自动报警，显示火灾发生区域，实时记录火灾的地点、时
间及有关火警信息，并能根据火情位置，及时输出联动消防装置灭火信号，启动应急照明灯和紧急广
播，引导疏散。
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