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内容概要

本手册集电气传动自动化基础理论、工程设计、科学研究、装置生产、
实际调试、维修技术为一体，内容新颖，论述精辟，实用性强，为国内第
一本电气传动自动化的大型专业综合性工具书.
书中全面论述了电气传动自动化系统中直流传动、交流传动和计算机
控制等各种系统的工作特点，在不同工况下的方案选用准则，以及主要参
数的计算和动态分析与综合的方法.介绍了现有各种定型传动自动化装置
的类型；并以较大的篇幅介绍了有关电气传动自动化的最新国家标准和常
用术语、数据，电气传动自动化装置的产品设计规范，现场安装调试的实
际经验。
对目前装有电子器件的电控装置的抗干扰技术和可靠性也列专章
阐述，最后列举了一些典型的应用实例。

本手册既可作为工程设计、选用电控装置的参考指导，又可作为工厂
生产电控装置的可靠依据：既能对现场安装调试的实际问题解难释疑，又
能为赶上世界先进水平开拓思路，实为涉及电气传动自动化技术的科技人
员和大专院校师生必不可少的工具书.
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3.3输送机
3.4码头起重机
3.5堆料机
3.6取料机
3.7装船机
3.8码头管理和装卸自动化
4 起重机械
4.1起重机类型
4.2电动机容量计算
4.3常用电气传动系统
5 机械加工
5.1机床
5.2数控机床
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5.3工业机器人
5.4柔性制造系统（FMS）和自动化
工厂（FAF）
6 高炉控制系统
6.1高炉生产的工艺特点
6.2电气传动自动化控制系统
7 矿井提升机电气传动装置
7.1概述
7.2提升机传动系统
7.3提升机的安全保护
8 电梯电气系统
8.1电梯对电气系统的要求
8.2电梯的安全装置
8.3电气传动系统的方案选择
8.4电气控制系统
8.5速度给定曲线
8.6减速及平层控制
8.7其他
参考文献
附 录
附录1 常用电力电子器件及配
套元器件产品
1.ZP型普通整流管
2.ZK型快速整流二极管
3.KP型普通晶闸管
4.KK型快速晶闸管
5.KS型双向晶闸管
6.QL型单相桥式整流组合管
7.SQL型三相桥式整流组合管
8.DZQ、KZQ、HZQ型二极管膜
块、晶闸管模块、混合整流模块
9. MQL14～MQL19单相整流模块
10.MSQL14～MSQL19三相
整流模块
11.MB2～MB9单臂整流模块
12.F007通用Ⅲ型运算放大器
13.F005通用Ⅱ型运算放大器
14.XFC80型双运算放大器
15.晶闸管用集成化触发器
16.晶闸管用集成化触发器应用示例
17.CW1524、CW2524、CW3524直
流脉宽调制专用集成电路
18.THP4752三相交流脉宽调制专
用集成电路
附录2 通用控制单元图例（概览图）
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