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前言

　　长期以来，定期检修作为我国电力设备采用的主要维修方式，存在的弊端如下：定期维修周期很
难准确确定，当不能准确地制定设备定期维修周期时，可能会导致“维修过剩”或者“维修不足”。
维修过剩会造成维修费用额外增加，甚至会出现没故障而修出故障的问题；维修不足则会导致设备可
靠性达不到规定要求，即维修投有达到应有的目标。
　　以可靠性为中心的维修（Reliability-Centered Maintenance，RCM)是基于设备的故障模式和影响效
果，其出发点不是单纯提高可靠性和可用率，而是考虑经济性与可靠性的最佳结合，即以最经济的方
式提高可靠性。
所采用的方法是用技术分析替代经验规定，用技术分析的结果作为维修决策的依据。
实践证明，通过RCM分析得到的维修具有很强的针对性，避免了“多维修、多保养”和“故障后再维
修”的传统维修思想的影响，使维修工作更具科学性。
在保证生产安全性和设备可靠性的条件下，RCM可将日常维修工作量降低40%～70%，大大提高了设
备的使用率。
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内容概要

　　电力设备和电力系统以可靠性为中心的维修。
电力设备以可靠性为中心的维修侧重于变电站内设备，论述了电力设备的故障诊断、维修方式决策、
维修周期决策等内容；电力系统以可靠性为中心的维修包含电力系统可靠性评估、发电厂内相关设备
的RCM、电力系统（包含发电、输电、发输电、配电系统）的维修优化模型及求解方法等内容。
电力系统以可靠性为中心的维修（RCM）是近年发展起来的一种新的维修理念。
RCM包含了电力设备的维修方式和维修周期决策，以及电力系统的可靠性评估和维修优化等内容。
　　《电力系统以可靠性为中心的维修》的编写旨在为电力系统维修及维修决策的相关人员提供参考
，也可作为电气类专业大学生和研究生研习电力系统可靠性及维修决策方向的重要选读材料。
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章节摘录

　　第1章　绪论　　长期以来，我国电力设备采用的维修方式是定期检修，这种根据经验决定延长
或者缩短维修周期的维修方式为设备的可靠性做出了不可磨灭的贡献。
但是，定期检修存在着如下的弊端：定期检修周期很难准确确定，当不能准确制定设备定期检修周期
时，可能会导致“维修过剩”或者“维修不足”。
维修过剩会造成维修费用额外增加，甚至会出现没故障而修出故障的问题；检修不足则会导致设备可
靠性达不到规定要求，即检修没有达到应有的目的。
　　随着社会的发展和市场的变化，定期检修的维修方式已经不能满足电力企业的要求。
鉴于我国电力企业目前技术与经济条件，以可靠性为中心的维修（Reliability．CenteredMaintenance
，RCM）可以算是一种最佳的选择。
这种方法是以设备故障模式和影响效果系统分析为基础的，出发点不是单纯提高可靠性和可用率，而
是考虑经济性与可靠性的最佳结合，即以最经济的方式提高可靠性。
所采用的方法是用技术的分析替代经验规定，用技术分析的结果作为维修决策的依据。
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编辑推荐

　　本书分为3篇，10章内容。
第1篇（第1、2章）为绪论及本书涉及的各种常用数学方法。
第2篇（第3～7章）为设备实施RCM的过程及相关原理和方法，涉及到设备重要度评估、设备故障机
理、设备故障诊断以及设备维修周期计算等各方面的内容。
第3篇（第8～10章）为电力系统以可靠性为中心的维修，涉及发电、输电和配电三个环节，包含电力
系统可靠性评估和发电、输电、配电系统维修优化，以及第2篇未涉及到的某些设备的故障诊断及维
修等方面的内容。
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