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内容概要

《旺点电气经典BBS汇编》以旺点电气网站所发帖子的内容，经过统编而成。
包括基础知识、变压器、电动机、电动机的控制、供配电系统以及帕特里克的经典问题等几部分。

 本书形式新颖，内容实用，图文并茂，非常具有针对性。

《旺点电气经典BBS汇编》既可供广大电气工程师及技术人员阅读，也可供大专院校相关专业师生教
学参考。
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章节摘录

　　操作　　工业级UPS通常是由现场的技术人员来维护的。
所以需要能够做到模块级维修、对关键部件的隔离能力以及帮助维修的说明文档等。
维修本身不仅需要时间，还要求在维修时转到旁路的工业级UPS具有比应用于机房环境的商业级UPS
的更强的承受能力。
　　工业级UPS在非冗余模式下的应用也很典型：有专用分配系统的电源模块，唯一后备便是旁路电
源。
电源模块也趋向于更小一点，因为需要已调整的电源的工业应用只是整个负载的一部分。
检测仪器与过程控制，或者关键PLC，这些关键项都需要保护以保证存储或现有状态不被丢失，因此
下游的那些受控部分所得到的保护电源就更少了。
 机房中大部分UPS都是冗余配置，不仅是为了电源自身工作容量，而且是为了在一组电源停止工作的
情况下避免关键负载的损失。
长期依靠旁路电力对于任何一个IT经理来讲都不是一个标准的操作程序：其危险太大了。
负责维修这些复杂系统的技术人员以一个组件的方式处理这些事情：隔离机器部件及更换备用部件，
这些通常在现场完成。
这样可以减少停机时间并使系统更快地恢复、降低数据中心的运营风险。
　　工作寿命　　工业级UPS在设计时会加大元器件的设计余量，这样UPS在典型的工业环境运行中
将有超过100000h的MTBF。
但有一些元件如制冷风扇、DC电容等会降低使用时间，甚至会低于保守设计。
工业级UPS的用户，像发电厂等，通常会将UPS的使用寿命确定在20-30年。
石化行业的UPS的使用寿命大约为10-15年。
　　在商业级UPS市场上，UPS的型号会在5年内过时。
而现代数据技术的变化也会使数据中心的使用寿命少于5年。
对市场非常了解的供应商，会将设计投入更多地集中在如何使商业级UPS价格更便宜、体积更小，效
率更高上。
　　服务方式　　不论是工业级还是商用级UPS，设备的服务访问方式都很重要。
在工业环境中，UPS会根据车间的布局摆放在不同的地点。
一些设备经理喜欢分布式UPS（UPS位于保护设备的附近），另外一些人会喜欢集中式UPS（UPS位于
保护设备的辅助设施中）。
在这两种情况下，大部分设备维护人员都喜欢前端访问的服务方式。
维护人员不用拆除侧板或背板就能够进行维修、检查和预见性维护。
　　商业级UPS通常会安置在专用房间中。
这种构成有助于制冷和电源分配。
大部分的商业级UPS倾向于集中式UPS的概念，这样维护人员需要可从正面或背面对设备进行维护。
 　　⋯⋯
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