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前言

　　电能作为重要的二次能源，现在已广泛应用于国民经济的各个部门和人们日常生活中。
电力发展水平和电气化程度从一定的角度反映出一个国家的经济水平和人民生活水平。
工农业生产、现代国防和科学技术研究以及人民生活都离不开电。
电，造福于人类，但如果不掌握它，它又会给人类构成威胁。
例如，我们对电气安全技术知识认识不够，对电气设计、电气设备的安装、运行维护、检修及使用不
当，或电气设备的结构和装置设计不完善，或者错误操作，都可能发生人身触电伤亡、电气设备损坏
等各种电气事故，甚至还可能造成大面积停电，给国民经济造成严重损失。
所以，对电气安全技术问题一定要极其重视。
　　电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。
电气安全技术就是保障这两方面安全的技术。
安全技术与专业技术基础紧密相关，研究专业技术不能不研讨安全技术，研讨安全技术不能离开专业
技术基础。
本手册就是从这两方面对电气工作中和日常生活中遇到的电气安全技术问题作了较全面和详细的分析
和叙述，以帮助广大从事电气工作的同志在工作中，以及人们在日常生活中安全地接触电气设备，安
全地工作和安全地用电。
　　由于电气安全技术涉及面广，涉及到多种学科，限于编著者水平，本手册肯定还有很多不足之处
，敬请广大读者指正。
　　本手册由姜虹飞高级工程师（教授）主审。
在此致以衷心感谢。
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内容概要

　　《电气安全技术手册》根据国家有关的规程、规范要求，对工矿企业供用电系统的安全要求。
民用和公共建筑的电气安全要求，各种电气设备的设计、安装、验收、运行维护要求，包括防雷、接
地技术等作了较全面的介绍。
同时介绍了人身触电预防及触电救护、防止电气火灾和爆炸及静电安全、电磁场防护以及家用电器安
全使用等知识，并简要地介绍了有关的电工技术基础理论。
　　全手册文字通俗，内容密切结合实际，是广大从事电气安全管理，电气设计、安装、验收及运行
维护工作人员的一本实用工具书，也可作为大专院校、科研单位，电力及电气工程类专业广大师生和
工程技术人员在工作和学习中参考。
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章节摘录

　　（5）高声唱票。
监护人高声读应操作项目的全部内容。
　　（6）高声复诵。
操作人应手指被操作的设备，高声复诵一遍操作项目的内容。
　　（7）允许操作。
监护人认为一切无误，便发布“对，执行”的命令。
　　（8）执行操作。
操作人员在听到“对，执行”的命令后，进行果断操作。
　　（9）检查设备。
每一项操作结束后，操作人和监护人一起检查被操作的设备状态，被操作的设备应与操作项目的要求
相符合并处于良好状态。
　　（10）逐项勾票。
每一个操作项目执行完毕后，监护人应用红笔将该项目打“√”勾销，再进行下一项目的操作。
　　（11）查清疑问。
操作中发生疑问时，应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告，弄清问题后，再进行操作。
不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。
　　（12）记录时间。
一张操作票操作完毕后，监护人应记录操作的起止时间。
　　（13）签名盖章。
一张操作票操作完毕后，监护人和操作人在操作票的相应栏目内各自签名，并加盖“已执行”的图章
。
　　（14）汇报制度。
一张操作票操作完毕后，监护人应向发令人报告操作任务的执行时间和执行情况。
　　倒闸操作是一项十分重要的工作，要严格防止误调度、误操作、误整定事故发生。
严格防止带负荷拉合隔离开关（高压刀闸），带接地线合闸，误拉合开关等恶性事故发生。
　　4.定校切换制　　对变配电所内备用设备及继电保护自动装置等需定期进行校验和切换，以便及
时发现缺陷，消除缺陷，使这些设备始终保持完好状态，确保正确投用并可靠运行，在故障或事故时
能正确动作，切除故障和事故。
　　5.运行分析制　　开展运行分析对弄清设备缺陷和事故隐患并及时处理是极为重要的。
通过运行分析，还可提高值班人员的技术业务水平。
　　一般运行分析的主要内容有六个方面，即分析“两票三制”的执行情况，对事故或异常情况的处
理及有关操作进行分析评价并总结经验教训，设备缺陷分析，学习事故通报、对照本变配电所实际情
况提出防止类似事故的对策，讨论季节性事故的预防和反事故措施，电能平衡、电压质量情况分析。
一般运行分析会议的周期规定为：110～220kV变电所每周一次，35kV变电所每半月一次。
　　6.检修验收制　　凡是大修、改进、扩建和新建投入运行的设备，必须经过有关人员验收合格后
方能投入运行，以保证设备投用后安全运行。
　　7.技术培训制　　变配电所的值班人员必须具有扎实的理论基础和较丰富的实践经验。
再加上随着科学技术进步，变配电所内新设备、新装置不断增加，进口设备也不断增多，所以必须坚
持专业技术培训，以提高电气工作人员的技术水平和不断知识更新。
新当值的工作人员必须经过考试合格才能上岗正式值班。
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