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内容概要

陆亚俊、马最良、邹平华编著的《暖通空调（第2版）》是在总结第一版使用情况的基础上修订而成
，并列入了国家级“十一五”规划教材。
全书分三部分，除绪论外，2～7章阐述了一般工业与民用建筑热湿环境的控制：
8～10章阐述了一般工业与民用建筑空气质量环境的控制技术；11～14章阐述了建筑环境控制技术中的
一些共性问题、特殊建筑业室内环境控制技术。

《暖通空调（第2版）》可供高校建筑环境与设备工程专业的学生使用，也可供相关专业的技术人员
参考。
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