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前言

　　可编程控制器（PLC）是20世纪60年代计算机技术与自动控制技术结合的产物，因其具有功能强
大、可靠性高、编程简单、使用方便、体积小、功耗低等突出的优越性，迅速普及成为现代工业自动
化的三大支柱之一，并且代替了传统的继电器控制。
　　在目前大量介绍PLC的书籍中，读者在学习后经常会有这样的问题，PLC的编程有什么技巧？
真正工厂中的PLC编程与连线如何？
为此，本书将重点内容安排为电气控制技术和可编程控制器在生产中的应用，并且配套介绍了可编程
控制器的编成软件以及现在生产过程中非常适用的组态监控软件，以便读者在现有的自学能力基础上
，更好地掌握分析问题的方法，提高解决实际工程问题的能力。
　　本书以松下电工公司的FP1系列PLC为主线，结合FPO和FPZ两款新机型，对其内部复杂的结构和
工作原理不做深入的探究，重点放在电气控制线路和可编程控制器梯形图的设计，以及读图能力的培
养，完成组态监控软件的设计，从而培养读者的工程实践能力。
　　本书的特色概括如下。
　　（1）将PLC、变频器、电气控制线路、组态监控软件等联系在一起，结合应用实例，使读者对工
业控制过程有一个较完整的概念。
　　（2）内容新。
对松下FPO、组态王6.0进行较为全面的介绍。
对于组态王的详细介绍及应用实例，目前国内书籍几乎没有介绍。
　　（3）编写风格新。
对很多程序采用多种方法编写，从不同角度来分析问题，从而达到举一反三的目的。
　　（4）对数据监控技术、触点监控技术、时序图监控技术等进行应用，方便对程序的设计和检查
。
在现有的书籍中，这方面的内容很少。
　　（5）本书着重使内容更加贴近实际，在指令的介绍中增加大量的实例，方便读者理解。
　　本书由王宇、任思璟、李忠勤主要编写，其中第1章由李忠勤编写，第2章和第4章由汤旭日编写，
第3章由王玉萍编写，第5章由任思璟编写，第6章由郑爽编写。
全书由王宇统稿、定稿。
参加编写的还有管殿柱、宋一兵、李文秋、王献红等。
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内容概要

本书将电气控制技术与PLC技术相结合，以松下公司的FP1型PLC为主线，结合FP0和FP∑两款新机型
，通过大量的实例介绍PLC的指令使用方法、编程规则，以及工程应用中的相关技术，同时对与PLC
密切相关的组态王监控软件进行了详细的介绍。
本书的主要内容包括电气控制系统的基本控制线路、PLC基础知识、PLC基本编程实例分析、PLC在工
程中的应用、松下电工PLC编程工具及组态王监控软件简介、组态王监控软件与PLC应用实例设计。
    本书适合从事电气控制的工程技术人员阅读，也可作为高等学校相关专业的教学用书。
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章节摘录

　　电气控制系统是由许多电气元件按一定要求连接而成的。
为了表达生产机械电气控制系统的结构、原理等设计意图，同时也为了便于电气元件的安装、接线、
运行和维护，将电气控制系统中各电气元件的连接用一定的图形表示出来，这种图就是电气控制系统
图。
　　由于电气控制系统图描述的对象复杂，应用领域广泛，表达形式多种多样，因此表示一项电气工
程或一种电器装置的电气控制系统图有多种，它们以不同的表达方式反映工程问题的不同侧面，但又
有一定的对应关系，有时需要对照起来阅读。
按用途和表达方式的不同，电气控制系统图可分为以下6种。
　　1.电气系统图和框图　　电气系统图和框图是用符号或带注释的框，概略表示系统的组成，以及
各组成部分相互关系及其主要特征的图样，它比较集中地反映了所描述工程对象的规模。
　　2.电气原理图　　电气原理图是为了便于阅读与分析控制线路，根据简单、清晰的原则，采用电
气元件展开的形式绘制而成的图样。
它包括电器元件的导电部件和接线特点，但并不按照电气元件的实际布置位置来绘制，也不反映电气
元件的大小，其作用是便于详细了解其工作原理，指导系统或设备的安装、调试与维修。
电气原理图是电气控制系统图中最重要的种类之一，也是识图的难点和重点。
　　3.电器布置图电器布置图主要是用于表明电气设备上所有电气元件的实际位置，为生产机械电气
控制设备的制备和安装提供必要的资料。
通常，电器布置图与电器安装接线图组合在一起，既起到电器安装接线图的作用，又能清晰地表示出
电器的布置情况。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　可编程控制器（PLC）是20世纪60年代计算机技术与自动控制技术结合的产物，因其具有功能强
大、可靠性高、编程简单、使用方便。
体积小，功耗低等突出的优越性，迅速普及成为现代工业自动化的三大支柱之一，并且代替了传统的
继电器控制。
　　《PLC电气控制与组态设计》以松下电工公司的FP1系列PLC为主线，结合FPO和FPZ两款新机型
，对其内部复杂的结构和工作原理不做更深入的探究，重点放在电气控制线路和可编程控制器梯形图
的设计，以及读图能力的培养，完成组态监控器件的设计，从而培养读者的工程实践能力。
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