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内容概要

提高电力调度人员的电网调度运行理论水平和操作技能，是电网安全、优质、经济运行的重要保障。
本书以问答形式对电网运行所涉及的知识进行了全面介绍，系统而有条理地对电力网及电网基础知识
、电网一次设备管理、电网运行及管理、电网调度及操作管理、电网继电保护运行管理、系统异常及
事故处理等进行了讲解。
　　本丛书是变电所、供/配电及用电单位的电力调度人员的必备用书，也可作为工矿企业供/配电工
人岗位培训、职业教育相关专业的教学用书。
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书籍目录

第1章　电力网及电网基础知识  　1．电力系统的概念是什么？
电网的概念是什么？
  　2．电力系统的特点有哪些？
  　3．现代电网的特点有哪些？
  　4．目前电网中的发电形式有哪些？
  　5．电网接线有哪几种方式？
  　6．什么是自然功率？
  　7．什么是变电所？
什么是枢纽变电所？
什么是中间变电所？
什么是终端变电所？
  　8．变电站主设备包括哪些设备？
  　9．在高压网中电能有哪些传输方式？
它们都有哪些特点？
  　10．在电网中，什么是大电流接地系统？
什么是小电流接地系统？
它们的划分标准是什么？
  　11．我国电网现有的接地方式有哪些？
  　12．在小电流接地系统中，为什么要采用中性点经消弧线圈接地？
消弧线圈有哪几种补偿方式？
  　13．在何种情况下单相接地电流会大于三相短路电流？
  　14．电网中性点接地的意义是什么？
  　15．在电力系统中，故障动态记录的主要任务有哪些？
其功能是什么？
  　16．对电力系统故障动态记录的基本要求有哪些？
  　17．电网调度的远动功能有哪些？
  　18．电网对继电保护的基本要求是什么？
  　19．变电站母线接线主要有哪几种方式？
  　20．常用变电站接线方式有何特点？
  　21．电磁环网的概念是什么？
  　22．电磁环网对电网运行有什么弊端？
  　23．什么是系统电压中枢点？
一般如何选择电压中枢点？
  　24．能影响系统电压的因素有哪些？
  　25．电力系统过电压分几类？
  　26．什么是反击过电压？
  　27．电力系统操作过电压的产生原因以及防范措施有哪些？
  　28．电网无功补偿的原则是什么？
  　29．电力系统电压与频率特性的区别有哪些？
  　30．短路电流超标能给电网运行带来什么影响？
怎样限制电网短路电流？
  　31．什么是电力系统的稳定运行？
电力系统分为几类？
  　32．保证电力系统稳定运行有什么要求？
电力系统发生大扰动时安全稳定标准是如何划分的？
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  　33．对于哪些扰动，当保护、重合闸及断路器正确动作时还必须保持稳定运行及电网的正常供电？
  　34．对于哪些扰动，当保护、重合闸及断路器正确动作时还必须保持电力系统稳定但允许损失部分
负荷？
  　35．可能导致系统稳定破坏的不利情况有哪些？
  　36．要提高电力系统静态稳定，可以采取哪些措施？
  　37．电力系统暂态的形式有几种？
分别有什么特点？
  　38．提高电力系统的暂态稳定性有几种措施？
  　39．为什么采用单相重合闸可以提高暂态稳定性？
  　40．同步发电机的同步振荡及异步振荡的概念是什么？
  　41．系统振荡事故和短路事故有何不同？
  　42．潜供电流的概念是什么？
它对重合闸有什么影响？
怎样防止？
  　43．电力系统过电压分为哪几类？
其产生的原因及特点是什么？
  　44．超高压可控电抗器的概念及特点是什么？
  　45．在超高压电网中的并联高压电抗器的中性点加装小电抗的功能有哪些？
  　46．避雷线、避雷针及避雷器的作用是什么？
  　47．电流互感器的概念及作用是什么？
  　48．电压互感器的概念及作用是什么？
  　49．为什么高压电网中要安装母线保护装置？
  　50．特高压电网中的电流互感器有哪些？
  　51．什么是二次设备和二次回路？
  　52．电力系统自动安全监视及控制系统有哪些特点？
  　53．电力系统信息的传输是如何实现的？
  　54．变电站自动化含有哪些内容？
  　55．什么叫做变电站综合自动化？
对变电站综合自动化的要求有哪些？
应采用怎样的体系结构？
  　56．变电站综合自动化分为哪些系统？
有什么要求？
  　57．变电站无人值班的模式有几种？
  　58．什么叫做超导体及超导体的零电阻效应？
  　59．潮流计算的目的及常用的计算方法是什么？
  　60．短路计算的目的及常用的计算方法是什么？
  第2章　电网一次设备管理  　1．变电站中常用的母线有哪几种？
其特点是什么？
  　2．一般变电站的母性接线方式有几种？
  　3．桥形母线接线有何特点？
  　4．多角形母线接线有何特点？
  　5．双母线接线有何特点？
  　6．双母线带旁路接线有何特点？
  　7．双母线分段带旁路接线有何特点？
  　8．什么是3/2接线？
有何特点？
  　9．我国220kv变电站主要采取哪种接线方式？
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有何特点？
  　10．重要发电厂及枢纽变电站的母线接线方式应遵循哪些原则？
  　11．发电机一般采用的接线方式是什么？
  　12．同步发电机的自动调节励磁装置分几类？
  　13．发电机的异步运行有哪些危害？
  　14．变压器的基本结构有哪些？
  　15．变压器的主要技术参数的含义是什么？
  　16．变压器的接线组别有哪几种？
  　17．为什么一般变压器的高压绕组在外部、低压绕组在内部？
  　18．变压器的冷却方式有哪几种？
  　19．三绕组变压器与双绕组变压器有什么不同？
  　20．变压器停送电时，为什么中性点必须接地？
  　21．自耦变压器有哪些特点？
  　22．变压器的油枕有什么作用？
  　23．什么是变压器的空载运行和负载运行？
  　24．变压器并列运行的条件是什么？
并列运行有哪些优点？
  　25．变压器的励磁涌流有什么特点？
  　26．变压器的异常运行状态有哪些？
  　27．运行中的变压器取、补油样应注意哪些事项？
  　28．什么是断路器？
有哪些实用形式？
  　29．对高压断路器有哪些基本要求？
  　30．高压断路器的型号代表什么意义？
  　31．断路器主要技术参数的含义是什么？
  　32．高压断路器由哪些部分构成？
如何分类？
  　33．什么是真空断路器？
其特点是什么？
  　34．什么是sf6断路器？
其特点是什么？
  　35．断路器选用气体作灭弧介质比液体有哪些优点？
  　36．一般断路器中为什么要设置灭弧室？
  　37．sf6断路器为什么要采用密度继电器？
  　38．为什么提高断路器的分闸速度能提高灭弧能力？
  　39．为什么断路器跳闸辅助接点要先投入后断开？
  　40．什么是操作机构的自由脱扣功能？
作用是什么？
  　41．sf6断路器的气体含水量有哪些要求？
  　42．什么是断路器慢分？
lw6断路器有哪些防慢分的措施？
  　43．对隔离开关有哪些基本要求？
  　44．隔离开关可以直接进行哪些操作？
  　45．隔离开关操作失灵有哪些原因？
  　46．停送电时拉合开关两侧隔离开关的顺序？
为什么这样操作？
  　47．隔离开关操作的注意事项？
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  　48．隔离开关的定期维护内容有哪些？
  　49．耦合电容器的工作原理是什么？
  　50．电力系统为何采用无功补偿设备？
  　51．电力系统无功补偿的原则是什么？
  　52．电容器在运行中应注意哪些问题？
  　53．引起污闪的原因有哪些？
如何防止？
  　54．电力线路防雷的措施有哪些？
  　55．什么叫过电压？
过电压是如何分类的？
  　56．电力系统产生过电压的原因是什么？
  　57．避雷器的作用是什么？
其原理是什么？
  　58．电流互感器在运行中的原则是什么？
  　59．影响电流互感器精度的主要原因是什么？
  　60．什么是电压互感器的电压比误差和相角误差？
  　61．架空线路的杆塔有哪几种类型？
  　62．电力电缆与一般导线相比有何特点？
  第3章　电网运行及管理  　1．电力生产与电网运行应当遵循什么原则？
  　2．什么是电力系统的稳定运行？
  　3．保证电力系统安全稳定运行的基本条件是什么？
  　4．在电力系统中，各类稳定的具体含义是什么？
  　5．电力系统稳定计算分析的主要任务是什么？
  　6．什么叫n＆nbsp;＆nbsp;1原则？
  　7．n＆nbsp;＆nbsp;1原则用于哪类安全分析？
  　8．什么叫静态安全分析及动态安全分析？
  　9．对电力系统的静态安全是如何分析的？
  　10．什么样的电力系统需要做长过程动态稳定分析？
  　11．采用单相重合闸为什么可以提高电力系统暂态稳定性？
  　12．电力系统不稳定性如何分类？
有哪两种？
  　13．什么是谐振？
  　14．电力系统谐波产生的根本原因是什么？
  　15．什么是电力系统振荡？
系统振荡有哪些现象和危害？
  　16．电网振荡和短路的区别有哪些？
  　17．什么是同步发电机的同步振荡和异步振荡？
  　18．引起电力系统异步振荡的主要原因是什么？
  　19．当电网发生振荡时哪些属于同步振荡？
哪些属于异步振荡？
  　20．可采取哪些措施消除电力系统振荡？
  　21．可以考虑在系统中的哪些地点设置低频、低压解列装置？
  　22．什么是低频振荡？
造成的原因有哪些？
  　23．什么是次同步振荡？
有哪些预防措施？
  　24．为保证电力系统安全稳定运行，有哪些具体要求？
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  　25．在什么条件下允许局部电网做短时间的非同步运行后同步运行？
  　26．提高电力系统静态稳定的有效措施有哪些？
  　27．国家电网公司《电力系统分析计算用的电网设备参数和运行数据的规范》内容包含哪些？
  　28．电力系统稳定器pss的用途是什么？
  　29．防止因恶性连锁反应或失去电源容量过多而引起受端系统崩溃的措施有哪些？
  　30．对于哪些可能导致系统稳定破坏的不利情况，必须采取预定措施，防止系统崩溃，并尽量减少
负荷损失？
  　31．对电网运行控制极限是如何管理的？
  　32．怎样从系统稳定计算分析上防止系统稳定破坏事故发生？
  　33．为什么现代电网必须采用自动调频控制？
其效果有哪些？
  　34．在电网中，网调、省调agc控制模式应如何选择？
  　35．什么是发电源？
其设点功率按什么原则进行计算？
  　36．怎样选择自动发电控制的调整厂或机组？
需要具备哪些条件？
  第4章　电网调度及操作管理  　1．什么是电网调度？
电网调度运行的原则是什么？
  　2．电网调度的性质都有哪些？
  　3．调度系统包括哪些？
它们遵循的原则什么？
  　4．电网调度的主要内容都有哪些？
  　5．电网调度管理的任务和基本要求是什么？
  　6．电网调度机构的职权都有哪些？
  　7．什么是“统一调度、分级管理”？
  　8．调度计划主要内容都有哪些？
  　9．对于调度指令的发布和执行有哪些要求？
  　10．调度操作指令有哪几种？
它们的含义分别是什么？
  　11．值班调度员在哪种情况下可以调整调度计划和发布调度指令？
  　12．值班调度员下达操作指令时有什么要求？
  　13．对调度操作票的填写都有什么要求？
  　14．值班调度员填写操作票前，应该考虑哪些问题？
  　15．值班调度员在操作前，都应做好哪些准备工作？
  　16．在电网操作时，监护调度员的主要工作是什么？
  　17．怎样防止调度误操作及误下调度指令等问题的出现？
  　18．电网调度自动化系统怎样构成？
其作用是什么？
  　19．电网调度自动化系统都由什么设备组成？
  　20．电网调度自动化系统可分为哪几种？
  　21．运行中的电气设备是什么？
  　22．电力系统中的设备一般分为哪几种备用状态？
  　23．在运行中的高压设备上的工作分为哪几种？
  　24．高压设备不停电时的安全距离为多少？
  　25．在高压设备上的工作必须要遵守哪些规定？
  　26．在高压接地时不得接近故障点的范围是多少？
  　27．电网运行中执行的“两票三制”是指什么？
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  　28．在电气设备上安全工作的组织措施是什么？
  　29．对电气设备正常的巡视内容都有哪些？
  　30．电力系统运行操作是什么？
其操作原则有哪些？
  　31．对倒闸操作的基本要求是什么？
包括哪些内容？
  　32．倒闸操作的基本条件是什么？
  　33．怎么填写操作票？
应填入操作票的项目都有哪些？
  　34．不需要填写操作票的操作都有哪些？
  　35．断路器操作的基本要求是什么？
  　36．隔离开关的操作都有哪些规定？
  　37．线路停送电操作都有哪些注意事项？
  　38．进行变压器停送电操作时，其中性点为何一定要接地？
  　39．变压器出现哪些情况时应该立即停电进行处理？
  　40．母线操作都应该遵守哪些原则？
  　41．进行旁带操作时应遵循哪些原则？
  　42．核相是什么？
为什么要进行核相？
  　43．电力系统调整电压的方式都有哪些？
逆调压是什么意思？
  　44．并列运行和并列操作是什么？
  　45．电网解、合环操作时应注意哪些？
  　46．电网电压调整的手段都有哪些？
  　47．电网发生振荡时应该怎么处理？
  　48．在哪些情况下应停用线路重合闸装置？
  　49．变压器事故跳闸后的处理原则是什么？
  　50．隔离开关在运行中发生异常情况时应怎么处理？
  　51．运行中的ct二次侧为什么不允许开路？
pt二次侧为什么不允许短路？
  第5章　电网继电保护运行管理  　1．什么是继电保护装置？
  　2．继电保护装置有何作用？
  　3．继电保护的“主保护”和“后备保护”是什么？
  　4．什么是最大运行方式、最小运行方式和事故运行方式？
  　5．为保证电网继电保护的选择性，电网上、下级继电保护之间配合应满足什么要求？
  　6．继电保护的“异常运行保护”和“辅助保护”指的是什么？
  　7．继电保护的“三误”是什么？
  　8．继电保护的“四统一”是什么？
  　9．什么是“远后备”和“近后备”？
  　10．对大型电力变压器保护的配置要求有哪些？
  　11．变压器一般应装设哪些保护？
  　12．变压器差动保护为何不能代替瓦斯保护？
  　13．变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能否同时投入？
  　14．对新安装的变压器差动保护在投入运行前应做哪些试验？
  　15．在什么情况下应解除瓦斯保护跳闸？
  　16．瓦斯保护动作后，应采取哪些措施？
  　17．在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用？
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  　18．什么是瓦斯保护？
  　19．什么情况下变压器应装设瓦斯保护？
  　20．瓦斯保护装置的运行要求有哪些？
  　21．过电流保护为什么加装低电压闭锁？
  　22．什么是过电流保护？
有什么特点？
  　23．距离保护有什么特点？
  　24．什么是零序保护？
零序电流保护有什么优点？
  　25．大电流接地系统中为什么要单独装设零序电流保护？
  　26．为什么电流电压保护可以用于线路相间短路保护？
  　27．500kv断路器本体一般装设哪些保护？
  　28．3/2断路器的短引线保护起什么作用？
  　29．220kv下路保护的配置原则是什么？
  　30．什么高频保护？
高频通道由哪几部分组成？
  　31．闭锁式高频保护中为何要采用母差保护停信？
  　32．高频保护投/停时应注意哪些事项，为什么？
  　33．高频保护运行及操作中应注意什么？
  　34．线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响？
  　35．高频保护中母差跳闸和跳闸位置停信的作用是什么？
  　36．一条线路有两套微机保护时，其重合闸应如何使用？
  　37．应停用整套微机保护装置的情况有哪些？
  　38．220kv线路一般配置什么保护？
  　39．220kv线路保护的配置原理是什么？
  　40．用母联兼旁路断路器代替线路时应进行哪些母差保护操作？
  　41．对110～220kv线路的全线速动保护配置有什么要求？
  　42．对110～220kv线路的后备保护配置应遵循哪些原则？
  　43．什么是线路纵联保护？
  　44．纵联保护的信号包括哪几种？
  　45．构成纵联保护通道的类型有哪几种？
  　46．母线故障的原因有哪些？
为什么要加装母线保护？
  　47．对母线保护的要求有哪些？
  　48．对母线保护的配置应遵循哪些原则？
  　49．母线差动保护的形式有几种？
它们各有什么特点？
  　50．母差保护都有哪些跳闸方式？
如何动作？
  　51．为什么母差保护要采用电压闭锁元件？
如何实现？
  　52．用母联兼旁路断路器代替线路时，母差保护的注意事项是什么？
  　53．为什么要设置母线充电保护？
  　54．什么是断路器的失灵保护？
  　55．断路器失灵保护有哪些配置原则？
  　56．什么情况下应装设断路器失灵保护？
  　57．对起动断路器失灵保护的要求有哪些？
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  　58．断路器失灵保护装设原则是什么？
  　59．自动重合闸如何分类？
  　60．选用重合闸方式的一般原则是什么？
  　61．线路重合闸在什么情况下应停用？
  　62．为什么220kv及以上线路均采用单相重合闸方式？
  　63．何为远方发信？
为什么要采用远方发信？
  　64．电力线载波通道的特点有什么？
  　65．什么是微波保护？
利用微波通道作为继电保护的通信通道有哪些优点、缺点？
  　66．用于纵联保护的载波和微波通道运行情况怎样？
  　67．光纤保护通道分为哪几种？
包括哪些设备？
  　68．纵联保护采用光纤通道的方式有几种？
各有什么特点？
  　69．导引线纵联保护有哪些特点？
  　70．方向横联差动保护有哪些特点？
  　71．什么是电力系统安全自动装置？
  　72．什么是故障录波器？
故障录波的作用是什么？
  第6章　系统异常及事故处理  　1．电网最常见的故障有哪些？
会有什么后果？
  　2．影响电网事故发生和发展的因素有哪些？
  　3．提高电网故障后的稳定性措施有哪些？
  　4．架空线路夏季易发生哪些事故？
如何防止？
  　5．架空线路覆冰有哪些危害？
常见的覆冰事故有哪些？
  　6．电网中一般限制短路电流的常用措施有哪些？
  　7．110kv及以上电压等级电网为什么要采取大电流接地系统？
  　8．单相接地故障电流大于三相短路故障电流发生的情况是什么？
  　9．如何判别单相接地故障的故障相别？
  　10．为什么现代电网所出现的问题往往是“系统技术”问题？
  　11．电网的短路电流水平包括哪些因素？
应该如何对其进行分析？
  　12．现代电网在确定短路电流水平及其配合时，都应考虑哪些因素？
  　13．限制高压电网短路电流水平的措施都有哪些？
  　14．什么是事故？
如何解决？
  　15．电力系统事故可分为几类？
其含义如何？
  　16．电网事故如何分类？
  　17．防止电网发生事故的措施有哪些？
  　18．防止枢纽变电站全站停电事故的措施有哪些？
  　19．为了防止电网瓦解，并尽量减少负荷损失，应对哪些情况采取预防措施？
  　20．电网运行频率波动异常和频率波动事故是怎样规定的？
  　21．处理电网低频率和高频率运行的方法有哪些？
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  　22．电网防止频率崩溃的措施有哪些？
  　23．什么是黑起动（black start）？
黑起动容量又是什么？
  　24．为什么要考虑黑起动问题？
  　25．如何进行黑起动？
  　26．电网黑起动的困难有哪些？
  　27．制定电网黑起动计划时，应注意哪些事项？
  　28．电网黑起动的基本原则是什么？
  　29．电网黑起动过程中应注意的问题有哪些？
  　30．如何对黑起动过程的电压和频率进行控制？
  　31．什么是大停电？
  　32．哪些是诱发大停电的因素？
大停电时的处理要求有哪些？
  　33．如何进行系统恢复？
  　34．母线故障停电的一般处理原则是什么？
  　35．发电厂高压母线停电时，应采取哪些方法尽快恢复送电？
  　36．双母线接线方式下，差动保护动作使母线停电应如何处理？
  　37．区域电网间联络线超过稳定限额时应采取哪些措施？
  　38．对跳闸线路试送电前应注意哪些问题？
  　39．哪些情况下线路跳闸后不宜立即试送电？
  　40．哪些情况应停用线路重合闸装置？
  　41．变压器出现哪些情况应立即停电处理？
  　42．变压器事故跳闸的处理原则是什么？
  　43．断路器常见的故障有哪些？
  　44．断路器在运行中出现闭锁分/合闸时应采取什么措施？
  　45．断路器出现非全相运行应该如何处理？
  　46．隔离开关在运行中出现异常应该如何处理？
  　47．操作中发现带负荷拉、合隔离开关应该如何处理？
  　48．厂站查找二次系统直流接地的操作步骤和注意事项有哪些？
  　49．系统发生异步振荡时会出现哪些现象？
  　50．系统发生同步振荡时会出现哪些情况？
  　51．系统发生同步振荡时应该如何处理？
  　52．系统发生振荡，频率异常该如何处理？
  　53．系统发生振荡，电压异常，应该如何处理？
  　54．如何处理系统解列事故？
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