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内容概要

　　PSS/E是一个用于来研究电力传输系统、发电机的稳态和动态功能的程序包，能处理潮流计算、故
障分析、网络等值、动态仿真和安全运行优化等问题，是电力工业中应用最广泛的电力系统分析软件
之一。

　　本书以目前流行的PSS/E 30版本为蓝本，由浅入深、循序渐进地介绍了PSS/E
30中的各部分知识，包括基础知识、数据格式、潮流计算、静态稳定分析、暂态稳定分析、等值计算
、最优潮流以及程序自动化等内容。
全书以图解的方式，基础知识和实例训练相结合的方式，详细讲解各部分操作的基本技巧和方法，最
后通过综合实例的介绍进一步阐述利用PSS/E
30解决实际问题的操作方法和操作技巧。
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章节摘录

版权页：插图：（2）自动调节功能FNSL提供了以下计算选项：①调节变压器的非标准变比来保持指
定母线的电压在一个指定的范围内，或保持通过变压器的无功潮流在一个指定的范围内。
②调节区域平衡节点发电机功率来保持区域净交换在一个指定的范围内。
③调节发电机移相角度来保持通过移相器的有功潮流在一个指定的范围内。
④调节可投切并联支路设备。
当这个调节选项被禁止时，如果有必要离散操作的可投切并联支路被锁定在它们最近的一档，并且所
有可投切并联支路，包括连续可操作的设备，保持恒定。
（3）分接头变比调节任何一个在PSS／E计算工况中描述的交流变压器可以被视为以下几种中的一种
：固定分接头的变压器；可变分接头变压器，可以调节它的非标准变比来控制指定母线的电压；可变
分接头变压器，可以调节它的非标准变比来控制通过变压器的无功潮流；可变分接头变压器，可以调
节它的非标准变比来控制一个直流线路的有关数值；可调节移相器，可调节它的移相角度来控制通过
变压器的有功潮流。
每次调节，都会在进度报告输出设备上打印一条调节监视结果。
（4）区域交换控制为了交换控制可选择的输出和其他处理的目的，每一个在PSS／E计算工况中的母
线可以指定为一百个交换区域中的一个。
当在潮流计算过程中交换控制选项激活时，每一个交换区域有一个松弛母线，该交换区域有被修正的
有功功率输出。
使得区域净交换落入一个期望的范围内。
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媒体关注与评论

本书作者结合在电力系统设计、分析和仿真的经验，以及应用PSS／E这个强大的分析仿真软件方面的
丰富经验，结合实际工程实例，全面介绍了PSS／E软件的应用方法。
本书在电力系统教学和科研方面具有重要的参考价值，建议在全国电力系统中推广使用，以提高我国
在电力系统设计方面的水平。
　　——中国工程院院士本书列举了利用电力系统仿真软件PSS／E在电力系统中的各种应用，包括潮
流计算、故障分析、网络等值、动态仿真和安全优化等问题，必将是工程运用及教学研究方面很好的
参考资料，尤其适用于电力系统相关行业人员、科技工作者及在校学生学习。
　　——浙江大学电气工程学院博导PSS／E是目前国外电力系统行业使用最广泛的仿真商业软件之一
，本书结合典型的仿真测试系统，以电力系统的实际问题为基础，由浅入深地介绍了PSS／E在电力系
统行业的应用，必将成我国相关领域极有价值的参考资料。
　　——西南交通大学电气工程学院副院长、博导本书以电力系统仿真软件PSS／E为例，由浅入深地
介绍了其在电力工程领域的应用，注重理论和实际应用相结合，所举示例均为工程实例，能够使读者
较快地学会并使用PSS／E软件。
　　——浙江大学电气工程学院博导本书详细介绍了电力系统仿真软件PSS／E在电力工程领域的应用
，配备了实例源文件和录屏文件，犹如面临授课，能够使读者较快地学会并使用PSS／E软件解决实际
问题，是电力——行业很好的一本参考资料。
　　——暨南大学电气信息学院院长
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编辑推荐

《PSS/E电力系统分析及仿真》中国工程院院士、电力专家联袂推荐！
！
！
PSS／E——全球电力行业首选分析软件，PSS／E——计算、分析、仿真功能强大，基础知识-实训实
例-综合实例，实例操作视频教学，24个视频文件，轻松学习。
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