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内容概要

　　元器件是元件和器件的总称，是组成电路最基本的要素。
本书在讲述了电工电子元器件的基础知识之后，分别介绍了电力电子元器件、控制设备中常用电子元
器件、低压配电器件、高压配电器件、低压控制器件和低压系统其他常用器件及辅件的结构、工作原
理、器件识别、检测及应用等知识及技能，基本可以满足读者在工作中实际应用的需要。

　　《电工必识元器件直通车》紧密结全实际，图文并茂，简明易懂，适合广大电工、电子技术人员
阅读，既可作为培训教材，也可作为各类职业院校相关专业师生的参考书。
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　5.1.1接触器简介
　　加油站1——接触器的功能
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　5.1.2电磁交流接触器
　　加油站1——交流接触器的种类
　　加油站2——交流接触器的结构
　　加油站3——交流接触器的主要参数
　　加油站4——交流接触器工作原理
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　训练场——电压继电器的选用
　5.2.3电流继电路
　　加油站1——电流继电器的原理及特性
　　加油站2——电流继电器的类型
　　加油站3——过电流继电器
　　加油站4——欠电流继电器
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　5.2.4中间继电器
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　　加油站1——中间继电器的作用
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　训练场——中间继电器的选用
　5.2.5速度继电器
　　加油站1——速度继电器的结构
　　加油站2——速度继电器的作用及原理
　　加油站3——速度继电器的主要技术参数
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　　加油站2——液体电阻启动器
　　加油站3——磁控软启动器
　　加油站4——电子式软启动器
　训练场——软启动器的选型
　5.4主令电器
　5.4.1控制按钮
　　加油站1——控制按钮的作用
　　加油站2——控制按钮的类型及结构
　训练场1——控制按钮的检测
　训练场2——控制按钮的选用
　5.4.2接近开关
　　加油站1——接近开关的作用
　　加油站2——接近开关的性能特点
　　加油站3——接近开关的类型及结构形式
　训练场1——选用接近开关
　训练场2——接近开关的检测
　5.4.3行程开关
　　加油站1——行程开关的作用及原理
　　加油站2——行程开关的类型及结构
　训练场——选用行程开关
　5.4.4主令控制器
　　加油站1——主令控制器的作用
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　　加油站2——主令控制器的类型
　　加油站3——主令控制器的结构
　训练场1——主令控制器的选用
　训练场2——主令控制器常见故障及处理
　5.4.5凸轮控制器
　　加油站1——凸轮控制器的功能
　　加油站2——凸轮控制器的结构原理
　训练场——凸轮控制器的选用
　5.5电磁铁和电磁阀
　5.5.1电磁铁
　　加油站1——电磁铁的作用及优点
　　加油站2——电磁铁的类型
　　加油站3——常用电磁铁
　5.5.2电磁阀
　　加油站1——电磁阀的结构及作用
　　加油站2——电磁阀的应用
　　加油站3——电磁阀的分类
　训练场——电磁阀的选型
　5.6传感器
　5.6.1传感器简介
　　加油站1——传感器的功能
　　加油站2——传感器的分类
　5.6.2工业自动控制系统中常用传感器
　　加油站1——光电传感器
　　加油站2——接近式传感器
　　加油站3——磁感应传感器
　　加油站4——温度传感器
　训练场——传感器的接线
第6章　低压系统其他常用器件及辅件
　6.1信号指示灯
　6.1.1信号指示灯简介
　　加油站1——信号指示灯的作用
　　加油站2——信号指示灯的光源及主要参数
　　加油站3——多层报警指示灯
　6.1.2信号指示灯的应用
　　加油站1——国家标准对信号指示灯/按钮颜色的规定
　　加油站2——因地制宜选用不同颜色的指示灯
　训练场——信号指示灯颜色的选用
　6.2蜂鸣器和报警器
　6.2.1蜂鸣器
　　加油站1——蜂鸣器的作用及类型
　　加油站2——压电式蜂鸣器
　　加油站3——电磁式蜂鸣器
　训练场——有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的判断
　6.2.2报警器
　　加油站1——报警器的作用
　　加油站2——报警器的类型
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　训练场——报警器的应用
　6.3低压避雷器
　6.3.1低压避雷器简介
　　加油站1——避雷器的作用及类型
　　加油站2——电源防雷措施
　6.3.2避雷器的应用
　　加油站1——常用避雷器选用
　　加油站2——电源防雷系统
　训练场——室内电源spd插座的应用
　6.4电流表和电压表
　6.4.1电流表
　　加油站1——电流表的种类及测量电路
　　加油站2——直流电流表的使用
　训练场1——扩大直流电流表的量程
　　加油站3——交流电流表的种类及测量电路
　训练场2—— 电流表与互感器配合测量交流电流
　6.4.2电压表
　　加油站——电压表的作用及种类
　训练场1——用电压表测量交流电压
　训练场2——用电压表测量直流电压
　6.5电能表
　6.5.1电能表简介
　　加油站1——电能表的作用及类型
　　加油站2——电能表的铭牌
　6.5.2电能表的应用
　训练场1——电能表的选用
　训练场2——电能表的接线
　6.6电接插件和端头
　6.6.1电接插件
　　加油站1——电接插件的作用
　　加油站2——电接插件的种类及组成
　　加油站3——电接插件的基本性能
　　加油站4——常用电接插件
　训练场——电接插件的检测
　6.6.2冷压接线端头
　　加油站1——冷压接线端头的作用
　　加油站2——冷压接线端头的类型
　训练场——冷压接线端头的应用
　6.6.3端子排
　　加油站1——端子排的作用
　　加油站2——端子排的类型
　训练场——端子排的布置
第7章　常用高压配电器件
　7.1高压断路器
　7.1.1高压断路器简介
　　加油站1——高压断路器的作用
　　加油站2——高压断路器的种类
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　　加油站3——常用高压断路器
　7.1.2高压断路器的应用
　　加油站1——高压断路器选用原则
　　加油站2——高压断路器的特性
　训练场1——高压断路器的操作
　训练场2——高压断路器的维护
　7.2高压隔离开关
　7.2.1高压隔离开关简介
　　加油站1——高压隔离开关的作用
　　加油站2——高压隔离开关的类型
　7.2.2高压隔离开关的应用
　　加油站1——隔离开关的主要用途
　　加油站2——高压隔离开关的选型
　　加油站3——高压隔离开关安装要求
　训练场1——隔离开关的日常检查
　训练场2——隔离开关的操作
　7.3高压负荷开关
　7.3.1高压负荷开关简介
　　加油站1——高压负荷开关的作用
　　加油站2——高压负荷开关的性能特点
　　加油站3——高压负荷开关的类型及结构特点
　7.3.2高压负荷开关的应用
　　加油站——高压负荷开关选用原则
　训练场——高压负荷开关使用
　7.4高压熔断器
　7.4.1高压熔断器简介
　　加油站1——高压熔断器的作用及类型
　　加油站2——户内管式熔断器
　　加油站3——户外跌落式高压熔断器
　7.4.2跌落式高压熔断器的应用
　　加油站——跌落式高压熔断器
　训练场1——更换跌落式熔断器的熔丝
　训练场2——跌落式熔断器分闸合闸操作
　训练场3——跌落式熔断器运行维护
　7.5高压避雷器
　7.5.1高压避雷器简介
　　加油站1——高压避雷器的原理及作用
　　加油站2——高压避雷器的结构
　7.5.2高压避雷器的应用
　训练场1——配电变压器高压避雷器的安装
　训练场2——变电所高压避雷器的安装
　训练场3——避雷器的巡视检查
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