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前言

空气调节必须有冷热源设备及系统提供冷热量，而制冷装置及锅炉设备是空调系统中必备的人工冷热
源。
本书阐述了冷热源系统的基本原理，介绍了空调冷热源设备的选择、冷热源系统的设计方法。
本书分上下两篇，上篇为冷热源装置，内容包括蒸气压缩式制冷循环的基本原理及蒸气压缩式制冷装
置、吸收式循环的基本原理及溴化锂吸收式机组、供热锅炉的工作过程及其结构；下篇为冷热源系统
设计，内容包括冷热源设备选择与机房设计、空调水系统设计及设备选择、地源热泵系统及设计方法
、空调蓄冷系统及设计方法。
通过本课程的学习，使学生具有设计、施工、管理空调中冷热源系统的基础知识和初步能力，为学生
走向工作岗位打下良好的基础。
本书由广州大学丁云飞任主编，湖南工程学院陈晓、山东农业大学吴佐莲任副主编，广州大学朱赤晖
以及山东农业大学王萌、刘小春参加了编写工作。
具体分工如下：绪论、第1～3、6章（6.2.3除外）、第10章由丁云飞编写，第4、9章由陈晓编写，第5
、6章（6.2.3）由吴佐莲编写，第7章由朱赤晖编写，第8章由王萌、刘小春编写。
全书由丁云飞拟定编写大纲并进行统稿。
本书承周孝清教授主审。
在本书的编写过程中,参考了许多同行专家学者的教材、专著和论文，并列于书末，以便读者在使用本
书过程中进一步查阅相关资料，同时对各参考文献的作者表示衷心的感谢。
由于作者水平有限，难免有不妥之处，恳请读者批评指正。
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内容概要

本书系统地阐述了蒸气压缩式制冷、吸收式制冷的基本原理，以及锅炉的工作过程及锅炉房设备的组
成，介绍了空调冷热源设备的选择及冷热源系统的设计方法。
全书分上下两篇，上篇为冷热源装置，主要内容包括蒸气压缩式制冷循环的基本原理、蒸气压缩式制
冷系统的组成、吸收式循环的基本原理、供热锅炉的工作过程及其结构；下篇为冷热源系统设计，内
容包括冷热源设备选择与机房设计、空调水系统设计及设备选择、地源热泵系统及设计方法、蓄冷系
统及设计方法。
     本书内容系统性强、深入浅出，既可作建筑环境与设备工程专业学生的教材使用，也可供从事该专
业设计、安装、管理工作的工程技术人员参考。
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章节摘录

插图：7 空调水系统设计在空气调节中，常常将水作为输送冷热量的介质和冷水机组的冷却剂，因此
水系统是中央空调系统的一个重要的组成部分，其设计和安装的好坏直接影响到空调系统的效果、能
耗和使用寿命。
空调水系统包括冷（热）水系统、冷却水系统和冷凝水排放系统。
7.1 冷冻水系统及循环水泵的选择空调冷水系统中的冷水（习称冷冻水）在冷水机组的蒸发器内将热量
传给制冷剂，温度降低，然后被送人空调设备的表冷器或冷却盘管内，与被处理的空气进行热交换，
吸收热量温度升高，然后再回到冷水机组内进行循环再冷却。
7.1.1 冷冻水系统的形式空调水系统根据配管形式、水泵配置、调节方式等的不同，可以设计成不同的
系统类型。
空调冷（热）水系统，按照系统水压特征，可分为开式循环和闭式循环；按照冷、热管。
道的设置方式，可分为两管制水系统、四管制水系统和分区两管制水系统；按照空调末端设备的水流
程，可分为同程式系统和异程式系统；按照末端用户侧水流量的特征，可分为定流量系统和变流量系
统；按系统中循环泵的配置方式，可分为单级泵系统和双级泵系统。
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编辑推荐

《冷热源工程》是由化学工业出版社出版的。
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