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前言

膜分离技术被认为是21世纪最有发展前途的高新技术之一，目前已广泛应用于生活饮用水、生活污水
和工业废水处理等各个领域。
但是膜法水处理工程的长期稳定运行一直是其主要的技术难题和瓶颈，尤其是双膜法在处理工业废水
方面，因废水中污染物种类千差万别，常常导致双膜法工业废水处理工程刚建成几个月就导致污堵、
产水率降低，无法恢复，有些工程运行仅1～2年就瘫痪，无法正常运行，被迫更换膜元件，造成严重
的经济损失。
在国家科技部“十五”重大科技专项的支持和推动下，十年来，我们一直致力于膜法在工业节水和废
水回用工程的应用研究，取得了可喜的进步，尤其在双膜水处理工程长周期运行方面，积累了许多宝
贵的经验。
例如天津某污水厂采用双膜法工艺处理生活污水，UF为进口PVDF材质膜元件，但运行过程中仍因细
菌黏泥的严重滋生造成了污堵，在线清洗很难恢复膜元件产水性能，被迫更换了新的超滤膜，我们通
过对污染物的剖析和研究，制定了有针对性的清洗方案，采用表面活性剂清洗结合杀菌剥离的方式对
超滤膜进行了处理，恢复了膜元件的产水性能。
众所周知，反渗透系统投加阻垢剂来抑制垢类污染物对膜元件的污堵，但是如果药剂投加不当或与系
统中其他化学品不兼容，阻垢剂也会导致膜污堵，这种情况必须采用特殊清洗才能恢复膜元件性能，
因此必须根据不同的污水水质、不同类型的反渗透膜、不同的处理工艺等工况条件，选用不同的膜用
化学品，才能在充分发挥其阻垢效能的同时，不会引起反渗透系统的污染。
最初的双膜是作为一种消耗品使用的，一般膜厂家规定3～5年的使用寿命，其实，只要采取专业的处
理方案和正确的维护手段，超滤和反渗透膜元件的寿命都可以达到10年以上甚至更久，只是反渗透膜
的脱盐率会随运行年限的增加有所衰减。
很多同行的朋友希望我们把这些成功的经验总结起来，与大家共同分享，以推动膜法在工业节水和废
水资源化方面的应用。
在广大合作伙伴的大力支持下，经过一年多的努力，我们将近十年来在双膜水处理工程运行中遇到的
问题和处理对策，以案例的形式进行总结，写成此书，希望能给广大从事水处理工作者一些借鉴和帮
助。
因知识有限，书中不足之处在所难免，请广大读者给予批评和指正。
编著者
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内容概要

双膜处理工艺作为一种新生的水处理工艺，以其低成本、高效率、低耗环保的强大优势迅速普及，已
成为目前水深度处理的最佳通用方案。
在双膜法工艺的设计及运行管理中，存在着各种各样的问题，致使其中某段处理工序超过运行负荷，
带来污染，导致去除效率降低，影响后序处理工艺，甚至降低设备使用寿命。
《双膜法水处理运行故障及诊断》由郑书忠、陈爱民、滕厚开、聂明等编著，作者根据多年来对双膜
法工艺的设计及使用，针对不同厂家的不同处理工艺，列举真实运行案例，对常见污染及不同工况条
件下的特殊污染进行剖析说明，对各处理工序的运行方式及特点进行说明，并将其污染成因及解决途
径详细阐述总结，希望读者可以借鉴经验教训，以避免类似情况的再次发生，带来不必要的经济损失
及生产运行隐患。

 《双膜法水处理运行故障及诊断》可供广大水处理工作者参考作用。
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