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内容概要

本书是一部以火力发电厂为主要应用对象，以电除尘实用技术为核心内容的专著，由多名电除尘专家
学者共同编撰完成。
书中汇集了作者以及国内外众多学者近年来在电除尘技术研究和应用方面所取得的大量成果和经验。
其中包括：不同燃烧煤种和不同烟气工况对电除尘器运行的影响；电除尘器安装调试的经验和方法；
火电厂电除尘器运行中各种常见故障分析及其处理方法；BE型电除尘器的技术特点、本书结构和选型
设计方法；老旧电除尘器增效改造技术；新型高低压一体化供电技术；电除尘器飞灰比电阻现场测试
技术等。
本书最后专门选择介绍了国内一批有代表性的电除尘器典型工程实例，包括扩容改造工程、气流分布
和振打系统技改工程、极配形式技改工程、水膜除尘器改电除尘器工程以及烟气喷水增湿工程等，并
配以翔实的工程图表。
    本书主要供从事电除尘技术研发和设备运行管理的工程技术人员使用，并可作为高等院校相关专业
的教学参考用书。
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