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内容概要

本套书包括锅炉、汽轮机、电气、仪控、化学五个分册。
    本书主要讲述了凝结水精处理、水汽取样、加药、制氢和循环水加氯设备的构造、工作原理及上述
设备的检修、运行管理。
此外，还重点讲述了300MW机组的水汽质量要求和水处理方式。
取材上注重了新设备、新技术。
　　本书可作为300MW机组运行和检修人员的培训教材，也可供机组运行管理人员制订运行规程、运
行操作卡，检修管理人员制订检修计划、检修工艺卡的参考书。
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书籍目录

序言分册前言第一篇 设备　第一章 凝结水处理设备　　第一节 前置过滤器　　第二节 运行混床　　
第三节 填充床电渗析　　第四节 高速混床的再生设备　　第五节 凝结水箱　　复习思考题　第二章 
化学水汽、燃料取样及加药装置　　第一节 水汽集中取样分析装置　　第二节 给水加药系统及设备
　　第三节 入炉煤机械化取样装置　　复习思考题　第三章 制氢及加氯设备　　第一节 制氢设备　
　第二节 循环水加氯设备　　复习思考题第二篇 运行　第四章 亚临界参数机组的水汽质量　　第一
节 亚临界参数的水汽特性　　第二节 亚临界参数机组对水汽质量的要求　　复习思考题　第五章 凝
结水处理设备的运行　　第一节 凝结水处理的重要性和基本要求　　第二节 覆盖过滤器的运行　　
第三节 凝结水三层床除盐设备的运行　　第四节 凝结水T塔方案混床设备的运行　　复习思考题　第
六章 汽包炉的给水和锅内处理　　第一节 锅内装置结构和水汽分离　　第二节 协调磷酸盐-pH处理　
　第三节 给水加NH3和N2H4处理　　复习思考题　第七章 直流锅炉的给水处理　　第一节 给水全挥
发性处理　　第二节 给水加氧处理　　复习思考题　第八章 机组启动时的化学监督和停用保护　　
第一节 安装锅炉启动前的化学监督　　第二节 汽包炉启动时的化学监督　　第三节 直流炉启动时的
化学监督　　第四节 汽轮机及附属设备的停用保护方法　　复习思考题　第九章 抗燃油的运行监督
和维护管理　　第一节 抗燃油作用和系统　　第二节 抗燃油控制标准　　第三节 运行中抗燃油的维
护　　第四节 油的清洁度　　复习思考题　第十章 制氢及加氯设备的运行第三篇 检修　第十一章 凝
结水处理设备的检修　第十二章 化学水汽、燃料取样及加药装置的检修　第十三章 化学清洁　第十
四章 机组检修中的化学监督　第十五章 制氢及加氯设备的检修
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