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内容概要

为了既满足电力行业从事变压器运行维护工作者的参阅需要，又能反映近年来国内外在变压器维护管
理方面的新技术、新进展，操敦奎、许维宗、阮国方三位教授级高级工程师联手编写了本书。
    本书共分13章，几乎囊括了变压器从安装到运行、维护、检修等各个方面，同时又不失其特色：①
比较系统地阐述了变压器油及油纸绝缘系统的特性，并对变压器维护中的重要任务，即绝缘油的监护
进行了较全面的介绍；②以大量的变压器故障或事故实例为依据，分析了变压器及其主要组件的常见
故障和易发部位，并对一些常见故障的原因和防止措施提出了可供参考的有益的见解；③对电力变压
器的电量和非电量试验进行了介绍，特别是对不停电取油样分析诊断变压器的内部状态及其故障进行
了较详细的阐述；④对变压器组件的运行情况和维护检修进行了较全面的分析介绍。
本书内容全面、例证丰富、论述详实，语言通俗易懂，具有较高的实用性和可操作性。
    本书适用于电力系统及其用户从事变压器运行、维护、检修、高压试验、油化试验的工程技术人员
及管理工作者阅读，也可作为电力变压器维护管理人员培训和大专院校有关专业教学参考书或教材。
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章节摘录

　　2　变压器油的性质及运行特性　　2.1　变压器油的理化性质　　2.1.1　颜色和透明度　　良好
新油是清澈透明的淡黄色，亦有颜色很淡近白色的。
若新油在常温下出现混浊，则可能是受到水分、微生物和其他杂质污染的结果。
在低温下出现混浊，除了杂质的原因之外，油中石蜡的析出也是可能的原因。
　　油在长期储存或在变压器内长期运行中，由于受到氧化作用形成树脂质氧化产物，油的颜色会逐
渐变深，而在变压器内发生短路故障时，油中甚至可能出现悬浮的游离炭。
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