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内容概要

因为供电质量影响、使用条件恶劣以及使用方法不当，常常造成各种电气设备损坏并引发各种安全事
故，甚至造成人身伤亡，带来巨大的经济损失。
本书系统介绍了用户侧各种电气设备通过电子技术手段的保护问题，包括：电气设备的过负荷故障及
其保护、短路故障及其保护、断想故障及其保护、漏电保护及电子保护装置的可靠性设计。
 　　书中既有电子保护装置电路的分析，又详细讲述了装置的设计方法，适合广大非电力系统自动化
专业的学生及从事用户侧电气设备运行、维修的工程技术人员阅读，希望能对他们掌握电气设备电子
保护装置的工作原理及电路分析方法提供有益的帮助。
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章节摘录

　　第一章　电气设备的过负荷故障及其保护　　第一节　电气设备的过负荷特性　　为了设计出优
良的过负荷装置，首先必须研究各种电气设备的过负荷特性。
　　如图1-1所示，设电气设备E运行于周围介质温度tO的工作环境，当电气设备流电流I时，如期等效
发热电阻为Re，则该电气设备在单位时间所产生的热量Q1应为。
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