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内容概要

本书是为火电厂水质分析人员持证上岗，开展培训、考核、取证和发证工作而编写的。
内容上针对火电厂各种水、汽监测项目所使用的各种分析方法，系统地阐述了滴定分析法、分光光度
法、电位分析法、电导率的测量等，同时较详细地介绍了原子吸收光谱法、离子色谱分析法。
全书以电厂水、汽监测项目为实例，力求理论联系实际，可作为火电厂水质分析人员学习的培训教材
，也可作为从事相应工作人员的参考书。
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章节摘录

　　第一篇 基础理论　　第一章 滴定分析法　　第一节　概述　　一、滴定分析法的特点　　滴定
分析法又叫容量分析法。
这种方法是将一种已知准确浓度的试剂溶液（标准溶液）滴加到被测物质的溶液中，直到所加的试剂
与被测物质按化学计量定量反应为止，然后根据试剂溶液的浓度和用量，计算被测物质的含量。
　　这种已知准确浓度的试剂溶液就是“滴定剂”。
将滴定剂从滴定管加到被测物质溶液中的过程叫“滴定”。
当加入的滴定剂的量与被测物的量之问正好符合化学反应式所表示的化学计量关系时，则称反应达到
了化学计量点。
在化学计量点时，往往觉察不到任何外部特征，必须借助于加入的另一种试剂的颜色的改变来确定，
这种能改变颜色的试剂称为指示剂。
在滴定过程中，指示剂正好发生颜色变化的转变点称为“滴定终点”。
滴定终点与化学计量点不一定恰好符合，因此而造成的分析误差称为“终点误差”。
　　滴定分析通常用于测定常量组分，即被测组分的含量一般在1％以上，有时也可用于测定微量组
分。
滴定分析法比较准确，在正常的情况下，测定的相对误差不大于0．2％。
　　滴定分析简便、快速，可用于测定很多元素，且有足够的准确度，因此它在生产实践和科学实验
中具有很大的实用价值。
　　二、滴定分析法对化学反应的要求和滴定方式　　为了保证滴定分析的准确度，对于滴定分析法
的化学反应必须具备以下几个条件：　　（1）滴定剂与被滴定物质必须按一定的计量关系进行反应
，没有副反应。
　　（2）反应要接近完全（通常要求达到99．9％左右）。
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编辑推荐

　　持证上岗、培训考核必备读物，内容紧贴工作实际，突出岗位技能。
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