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内容概要

本书根据《中华人民共和国职业技能鉴定规范·营业用电管理员》编写，是营业用电管理员职业技能
鉴定的培训教材。
全书共分八篇：电工基础知识、电气设备、电力网的无功补偿、电工计量仪表、营业管理、继电保护
装置、计算机原理与应用、营业人员的内部监督机制。
在附录中还给出了营业用电管理员初级工，高级工职业技能鉴定的试题。
　　本书可供营业用电管理员阅读和职业技能鉴定的培训之用。
也可供计量管理人员、装表接电人员、用电监察人员等相关专业技术人员及管理人员参考。
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章节摘录

　　1.准确度要求　　准确度要求包括，电流及功率因数改变、电压改变、频率改变、起动试验、潜
力试验、走字试验等这些项目的检验一般地市级及县级供电企业都能进行检验。
电子式电能表在规程规定的负载范围内，一般线性度都比较好，但不同厂家的表实际准确计量的负载
范围有很大差别，由于现场实际负载电流是经常变化的，能准确计量的负载范围越宽，表的负载性能
越好。
在农村有些地区电网电压波动比较大。
要注意检查电压波动极限情况下，电能表的误差。
特别是低电压时的轻载误差和电能表走字是否有力，检查表内直流电源电压不能下降到计量器及芯片
的工作电压以下，直流电源的波纹不能有明显地增加。
　　准确度要求还包括：谐波、外部磁感应、高频电磁场影响等。
一般地市级及县级供电企业不具备条件检验，可以请省级电力试验所检验。
　　2.电气要求　　电气要求的功率消耗检验，包括电压线路和电流线路，可以用互感器校验仪测量
电能表的电压、电流和负载阻抗后，计算出额定电压、额定电流下电能表的功率消耗。
这种方法既准确又方便；电源影响、电压降落和短时中断、自热影响可以在电能表校验台上模拟进行
；短时过电流会影响检验，严格按规程定义做比较困难，可以在2倍最大电流下，逐步延长时间，检
测电能表的温升（电流端子及取样电阻）和误差。
这可以了解电能表过负载后的损坏程度。
　　为防止低压供电线路中性点断开后，因负载不平衡引起某相电压升高烧坏电能表的情况发生，将
单相电表的输入电压升高到420V，经过4小时后，再在额定电压下检验电能表应合格（试验时要有人
值守，注意安全，发现有异常立即断电检查）。
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