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内容概要

本书重点介绍了利用电路定理对电能计量装置故障接线的分析方法，并借助检测仪器现场测试数据，
绘制故障接线的接线图及其相量图，推导错误功率表达式，计算更正系数和退补电量。
全书分为三大部分：电能计量相关的数理基础知识；三相三线、四线有功和无功电能计量装置故障接
线分析；故障接线的模拟或仿真装置。
共计七章。
    本书实例丰富，内容简明实用，可供从事供用电技术工作的电能计量人员、用电检查人员和变电所
运行管理人员学习，并可作为技术培训教材，还可供大中专院校电力专业师生以及报考注册计量师的
专业人员学习和参考。
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