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前言

　　电网安全稳定运行是电力企业生产经营的基础，没有安全就没有效益，没有质量就没有安全，电
气设备健康则是电网安全稳定运行的基础。
设备健康状况一是取决于制造质量、运行时间、运行环境及运行状况等客观因素；二是取决于设备管
理水平、检修水平，特别是检修质量，对设备健康状况起到决定性的作用。
各类设备的检修工艺导则、现场校验试验规程等技术标准，大大提高了电气检修人员专业技术水平，
规范了检修行为，对提高设备检修质量起到了指导作用。
　　随着国际标准的引进，以ISO9000族国际标准为代表的质量管理和质量保证体系广泛的应用，全国
普及电力生产管理系统在贯标过程中对电力生产和设备检修的标准化方面得到应用。
我们特编写《电气设备作业指导及危险点预控》一书供参考。
　　作业指导书是建立在已有的各类设备检修工艺导则、检修规程基础上的一种现场技术指导。
它和这些标准有一定的联系，又有一定的区别。
检修规程和检修工艺导则从管理和技术角度出发，对设备的结构、原理、检修方法、技术标准等进行
了详细的介绍，非常全面。
但现场具体操作实用性不够，在指导和规范现场检修人员的工作行为方面有所欠缺。
检修作业指导书则完全弥补了这方面的不足。
它从检修规程和工艺导则中高度提炼出现场检修必须的步骤和技术标准，并加以规范化和标准化；简
化一般性过程步骤，突出检修的质量安全重点和关键项目内容，指导现场检修人员一步一步按既定程
序高质量完成整个作业过程。
如果说检修规程和工艺导则是关于设备检修的详细技术标准，作业指导书则是这个技术标准的现场实
施方法。
它通过对现场设备检修全过程进行一系列标准化、程序化的控制，将质量控制延伸到了人员具体行为
中，和现场环境安全因素的有效集合，从而达到稳定提高作业质量的目的。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<电气设备作业指导及危险点预控>>

内容概要

本书共六章，主要内容包括变电设备运行维护与倒闸操作、送电线路作业、变电一次设备检修作业、
继电保护及自动装置检验作业、高压试验作业指导及危险点预控等内容。
    本书全面系统地介绍了电气设备作业的各个步骤、过程及质量要求，立足于岗位实用，应知应会技
能，可作为广大电工的作业手册及技能培训教材。
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章节摘录

　　第一节电气作业指导书的作用　　电网安全稳定运行是电力生产经营的基础，电气设备健康状况
则是电网安全稳定运行的基础。
电气设备健康状况一方面取决于自身制造质量、运行时间长短、所处运行环境及运行状况等客观因素
，另一方面也取决于设备管理水平以及检修水平，特别是检修质量水平，对电气设备健康状况起到决
定性影响。
　　为了提高电气设备的检修质量，、编制了各类电气设备的检修工艺导则、现场检验试验规程、各
类典型规程等技术标准。
这些技术标准的制定和推广，大大提高了电力企业检修人员专业技术水平，规范了检修行为，对提高
电气设备检修质量起到了良好的指导作用。
　　一、作业指导书的作用　　随着社会发展和国际标准的引进，贯彻以ISO9000族国际标准为代表的
质量管理和质量保证体系在全国电力企业中迅速开展。
检修作业指导书是建立在已有的各类电气设备检修工艺导则、检修规程基础上的一种现场技术标准。
它和这些标准有一定的联系，但又有一定的区别。
检修规程和检修工艺导则从管理和技术角度出发，对设备的结构、原理、检修方法、技术标准等进行
了详细的阐述，非常全面，但是其现场实用性不够理想，在指导和规范现场检修人员的检修行为方面
有所欠缺。
检修作业指导书则完全弥补了这方面的不是。
它从检修规程和工艺导则中高度提炼出现场检修必须的步骤和技术标准，并加以规范化和标准化；弱
化一般性过程步骤，突出检修的重点和关键内容，指导现场检修人员一步一步按既定程序高质量完成
整个检修过程。
如果说检修规程和工艺导则是关于设备检修的详细技术标准，作业指导书则是这个技术标准的现场实
施方法。
它通过对现场设备检修全过程进行一系列标准化、程序化的控制，将质量控制延伸到了人员具体检修
行为中，从而达到稳定和提高检修质量的目的。
它是各类电气设备检修规程和检修工艺导则的有益补充。
　　二、作业指导书的内容　　作业指导书的编制突出服务于现场检修人员、服务于提高检修质量，
具有较强的现场实用性。
作业指导书按照国家标准格式编写，内容清晰明了，主要包括适用范围、相关技术标准、现场天气条
件、所需检修工器具、主要作业步骤及技术标准、注意事项等内容。
作业指导书中包含危险点分析，将检修作业中影响检修质量的关键事项、容易出现错误的步骤、容易
出现的危及设备和人员安全的关键内容，进行了逐项分析和提炼，重点提出操作要求，重点监督执行
标准情况，对指导现场检修具有非常重要的意义。
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