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内容概要

本书共分四篇，第一篇介绍系统各元件的功能及工作原理；第二篇介绍系统的运行与操作；第三篇介
绍系统维护与检验；第四篇介绍系统故障处理与案例分析。
本书的附录部分给出了发电机常见试验项目的参数设置与操作方法、常用信号参数表和常用标准软件
图。
    本书可供发电厂励磁系统的调试、运行、维护、点检、检修人员使用，也可供保护控制等专业人员
参考。
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作者简介

王君亮，工学硕士，河南电力试验研究院工程师，多年来一直从事大型发电工程的调试、发电机励磁
系统建模、电力系统稳定器（PSS）的整定、发电机进相运行等工业试验、测试研究工作，曾在中文
核心期刊发表学术论文多篇。
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编辑推荐

　　近年来，静态励磁系统在我国大型同步发电机中得到了广泛应用。
为使广大运行维护人员深入了解励磁系统的原理及运行维护的相关知识，作者以瑞士ABB公司生产
的UNITROL 5000静态励磁系统为例，将近年来收集的相关资料，参照有关的励磁系统技术标准，结
合励磁系统试验、工程调试维护和事故异常处理的经验，编写了《同步发电机励磁系统原理与运行维
护》。
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