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内容概要

本书从电网规划角度，提出了尽可能采用特高压输电技术、同塔多回输电技术、紧凑型输电技术以及
灵活交流送电技术等低碳规划方案；同时还将低碳建设理念与智能电网理念相结合，采用了“智能远
程控制、无人值班、少人值守”以及“站内污水零排放”原则，节约了占地、降低了建筑费用，减少
无线电干扰和噪音干扰。
对于符合低碳理念的新型设备、新型材料，提出了尽可能采用组合电器、三相变压器、抽能高抗、非
晶合金变压器、光伏发电设备等新型设备以及采用新型导线、节能金具、玻璃钢复合材料、高强度钢
等新型材料。

 本书适合电力规划设计、电力建造以及电力运营等相关人员使用。
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章节摘录

版权页：插图：（3）由于变电站的复杂控制系统，站内布设大量的控制电缆和少量的动力电缆及通
信电缆，电缆是变电站的“神经系统”，是联络变电站内和站外各系统协同工作的有机体。
电缆的敷设是变电站内繁琐和复杂的一项工作，主要分为户内电缆和户外电缆。
目前，国内变电站户外电缆的敷设主要采用电缆沟内布设支架分层敷设方式，局部在电缆沟至设备之
间数量较少的地段采用直埋方式。
常规sookV变电站600mm×600mm以上沟道长度约2200m，站内户外电缆沟的布置纵横交错，并且为减
少雨水进入沟道的可能，沟道缘口常按高出站内场地lOOmm设置，使得站内场地被分割成无数的小区
域，局部地段被围合成封闭的地块，不利于场地雨水的排出，须在各分割地块内设置场地雨水收集系
统或在沟道顶部间隔设置效果不甚明显的过水盖板疏导场地雨水。
电缆沟道顶部采用盖板铺盖，不能阻止雨水从盖板间进入沟道，沟道内需设置雨水收集系统。
由于电缆沟的分割效应，使得变电站的场地排水处处受阻，给地表设置排水效果和经济性好的沟道（
明沟或盲沟）排水方式带来诸多困难，因此，当前变电站的场地排水设计中，多采用地下管网雨水收
集系统，变电站地下敷设较多的地下管网，导致较多的管沟开挖和回填土方量。
地下管材的大量使用，直接导致社会碳排放量的增加，沟道的开挖和回填，增加施工机械的作业量，
导致机械碳排放量的增加。
因此，协调好站区电缆敷设和站区排水方式的关系，减少站区沟道对排水场地的分割以及沟道内的排
水，电缆敷设方式的调整是简化场地排水方式的前提。
桂林500kV变电站采用全站电缆沟敷设电缆，全站沟道总长度3210m，电缆沟概算综合费用为220万元
，单位综合造价约687元／m。
（4）变电站的排水系统主要分为雨水排放系统和污水排放系统，目前变电站的雨水排放主要通过敷
设地表雨水收集口和地下雨水管网与站外水系相连通，使变电站场地内雨水能迅速排放直站外，避免
站内渍水。
常规500kV变电站的排水管多采用预应力混凝土管、聚氯乙烯管和焊接钢管，污水排放系统主要用于
人员集中的建筑物内的污水处理和排放，处理达标的污水排至雨水排放系统，或站内设置污水池收集
站区污水，供站内绿化使用。
作为低碳变电站设计参照的桂林500kV变电站雨水排水管线长度为3980m，其概算综合费用约198万元
，单位综合造价约497元/m。
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