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内容概要

　　本书选录了近年来农网系统发生的45起事故案例，其中包括：人身触电死亡事故23例，误操作事
故5例，人员灼伤事故3例，高处坠落人身死亡事故5例，倒杆致人死亡事故6例，违章施工造成铁路运
行中断事故1例，接地跳闸事故1例，立杆倒落事故1例。
本书旨在进一步加深读者对违章行为危害性的认识，提高其反违章的自觉性和安全意识。

　　本书选录的案例紧扣规程，从管理和技术两个层面对事故进行分析，可供电力系统广大职工和农
电工阅读，也可作为安全教育的警示教材。
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章节摘录

　　三、暴露出的问题　　（1）现场安全生产管理混乱，工作安排随意。
所长违章指挥，在未提前向调度提报停电计划、未开具工作票的情况下，派作业人员从事电气作业。
现场作业人员未经调度许可，擅自进行断开线路开关的操作。
　　（2）员工安全意识淡薄。
所长失职，违章指挥，作业人员缺乏自保、互保意识，不履行工作许可手续，不采取安全措施，违章
冒险登杆作业。
　　四、防范措施　　（1）在本次事故现场召开系统各单位第一安全责任人参加的现场会，剖析事
故原因，吸取事故教训，开展安全生产专题讨论，从主观上、管理上认真查找本单位在安全生产上存
在的问题和漏洞。
　　（2）根据本次事故暴露出的违章指挥、违章作业的严重问题，在全系统进一步深入开展反违章
活动，深究违章的思想根源，从严查处管理违章和行为违章，重点解决违章指挥问题。
加强对工作负责人、工作许可人、工作票签发人的安全管理培训，提高“三种人”的安全管理水平。
　　（3）加强现场安全生产管理，开展标准化作业。
重点抓好两票执行和《国家电网公司电力安全工作规程（线路部分）》的贯彻落实，落实各级管理人
员到岗到位的工作要求，加强对现场作业的安全监督和检查，把确保人身安全放在首位。
　　（4）组织现场勘察，开好班前会，进行危险点分析，制定安全防范措施，进行人员分工和技术
交底。
　　（5）履行工作许可手续。
工作负责人只有得到工作许可人的工作许可，才能组织现场作业，工作班成员在得到工作负责人开工
命令后，方能开始作业，严禁任何人擅自组织作业和工作班人员擅自作业。
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