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内容概要

　　《1000MW超超临界火电机组施工技术丛书：电气设备安装》为《1000MW超超临界火电机组施
工技术丛书》之一。
全书共分十一章，主要内容包括我国1000MW同步发电机及其励磁系统概况，1000MW火电机组电气
专业施工组织设计，发电机检查、引出线及母线安装措施，主变压器、启动／备用变压器、高压厂用
变压器安装施工措施，厂用配电装置安装施工措施，110kV和500kV配电装置安装施工措施，蓄电池及
控制系统设备安装措施，全厂电缆敷设及接线施工措施，电气设备交接试验措施，以及全厂接地及锅
炉照明施工措施等。

　　本书内容充实，实用性强，可供大型火电机组电气设备安装专业技术人员阅读，也可供相关专业
院校师生参考。
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